
4.95K-LB0-NH-XSOLの全負荷型にエネファームを併設した配線事例

※エネファームがお湯を作っている時の発電は負荷へ供給されるため、FusionSolarの電力状況では負荷が０Wと表示されることがあります

※エネファームは停電を検出する位置に接続するため、停電時発電機能付きの機種であればお湯が使えますが条件があるため取扱説明書をご確認ください

※エネファームを切替盤のＣより負荷側（分電盤）に接続して蓄電システムの自立運転で疑似連系運転させようとしても失敗することがあるため動作保証外です

※接地線と芯線数の記載は省略しています
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